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PRIMEIRO  PAVIMENTO  
ALMOXARIFADO  

 

 
 

DIAGNÓSTICO DAS ESQUADRIAS 

Tipo Dimensões (h, l e p) Modelo Observações: 

J06 
1,20x 1,10 x 1,52 

(Almoxarifado) 
 

 

 

 
 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das vedações 
5. Trocar vidros 
6. Revisão de sistemas de fechamento 
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SEGUNDO PAVIMENTO  
PLANTA BAIXA ARQUIVO E ENTRADA– J18 
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DIAGNÓSTICO DAS ESQUADRIAS 

Tipo Dimensões (h, l e p) Modelo Observações: 

J18 
A 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 

 

J18 
B 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 

 

J18 
C 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
5. Trocar vidros 
 

J18 
D 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
5. Trocar vidros 
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J18 
E 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 

 

J18 
F 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 

 

J18 
G 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 
 

J18 
H 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 
 

J18 
I 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 
 

20
22

-6
B

P
51

G
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 C
Ó

P
IA

 S
IM

P
LE

S
   

 1
8/

08
/2

02
2 

16
:0

4 
   

P
Á

G
IN

A
 5

 / 
26



 
 

J18 
J 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 

J18 
K 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 

J18 
L 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 

J18 
M 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Arquivo) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 

J18 
N 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Entrada) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 

J18 
O 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Entrada) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Trocar vidros 
5. Revisão de sistemas de fechamento 
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SEGUNDO PAVIMENTO  
PLANTA BAIXA SALA DE REUNIÃO  –  

J22, P19 e PV1 
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DIAGNÓSTICO DAS ESQUADRIAS 

Tipo Dimensões (h, l e p) Modelo Observações: 

 
 

22 
(A) 

1,64 x 2,08 x 0,55 
(sala de reunião) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros (somente os demarcados) 
6. Revisar / trocar fechaduras e fecho 
7. Revisar / trocar ferragens e dobradiças 

J22 
(B) 

1,64 x 2,08 x 0,55 
(sala de reunião) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros (somente os demarcados) 
6. Revisar / trocar fechaduras e fecho 
7. Revisar / trocar ferragens e dobradiças 
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J22 
(C) 

1,64 x 2,08 x 0,55 
(sala de reunião) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros (somente os demarcados) 
6. Revisar / trocar fechaduras e fecho 
7. Revisar / trocar ferragens e dobradiças 

J22 
(D) 

1,64 x 2,08 x 0,55 
(sala de reunião) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros (somente os demarcados) 
6. Revisar / trocar fechaduras e fecho 
7. Revisar / trocar ferragens e dobradiças 
8. Troca da travessa inferior da caixa (peitoril) 
(somente a parte demarcada) 
 

20
22

-6
B

P
51

G
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 C
Ó

P
IA

 S
IM

P
LE

S
   

 1
8/

08
/2

02
2 

16
:0

4 
   

P
Á

G
IN

A
 9

 / 
26



 
 

P19 
2,00 X 2,20 

(sala de reunião) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Revisar / trocar fechaduras e fecho 
6. Revisar / trocar ferragens e dobradiças 
 

PV 1 
1,47 X 1,945 

(sala de reunião) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
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SEGUNDO PAVIMENTO  
PLANTA BAIXA SALÃO DE EXPOSIÇÕES E ESCADA /CIRCULAÇÃO  

J18, J23, J24 e J26, P20   
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J18 
A 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Circulação) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão de sistemas de fechamento 
 

J18 
B 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Circulação) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão de sistemas de fechamento 
 

J18 
C 

0,48x 0,48 x 1,53 
(Circulação) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão de sistemas de fechamento 
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J23 
A 

1,63 x 1,95 x 0,64 
(salão de exposição) 

 

 
 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 

J23 
B 

1,63 x 1,95 x 0,64 
(salão de exposição) 

 

 
 
 
 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 
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J23 
C 

1,63 x 1,95 x 0,64 
(salão de exposição) 

 

 
 
 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 

J23 
D 

1,63 x 1,95 x 0,64 
(salão de exposição) 

 

 
 
 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 
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J24 
A 

1,64 x 2,63 x 0,64 
(salão de exposição) 

 

 
 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 

 

J24 
B 

1,64 x 2,63 x 0,64 
(salão de exposição) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 
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J26 
A 

1,64x 2,08 x 0,64 
(salão de exposição) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 

 

J26 
B 

1,64x 2,08 x 0,64 
(salão de exposição) 

 

 
 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento  

J26 
C 

1,64x 2,08 x 0,64 
(salão de exposição) 

 

 
 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento  
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J26 
D 

1,64x 2,08 x 0,64 
(salão de exposição) 

 

 
 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento  

P 20 
1,77 x 2,17 

(salão de exposição) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Revisar / trocar fechaduras e fecho 
6. Revisar / trocar ferragens e dobradiças 
5. Trocar vidros quebrados 
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TERCEIRO PAVIMENTO  
PLANTA BAIXA SALA ASSESSORIA E SUBSECRETÁRIO -    

J30 e J31 
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J30 
A 

0,48x 0,48 x 1,47 
(Assessoria) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 

J31 
A 

0,46x 0,46 x 1,53 
(Assessoria) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Revisar / trocar fechaduras e fecho 

J31 
B 

0,46x 0,46 x 1,53 
(Subsecretário) 

 

 
1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidro quebrado 
6. Revisão de sistemas de fechamento 
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TERCEIRO PAVIMENTO  
PLANTA BAIXA GABINETE -  

J34 (A, B, C e D)  e PV 3 
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J34 
A 

1,29x 1,23 x 0,83 
(gabinete) 

 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 

2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 

3. Pintura geral 

4. Revisão complementar e regularização das 

vedações 

5. Trocar/ revisar fechaduras e fechos  

6. Trocar vidros quebrados 

 

 
J34 
B 

1,29x 1,23 x 0,83 
(gabinete) 

 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 

2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 

3. Pintura geral 

4. Revisão complementar e regularização das 

vedações 

5. Trocar vidros quebrados 

6. Trocar / revisar fechaduras e fechos  

 

20
22

-6
B

P
51

G
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 C
Ó

P
IA

 S
IM

P
LE

S
   

 1
8/

08
/2

02
2 

16
:0

4 
   

P
Á

G
IN

A
 2

1 
/ 2

6



 
 

J34 
C 

1,29x 1,23 x 0,83 
(gabinete) 

 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 

2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 

3. Pintura geral 

4. Revisão complementar e regularização das 

vedações 

5. Trocar vidros quebrados 

6. Trocar / revisar fechaduras e fechos  

 

J34 
D 

1,29x 1,23 x 0,83 
(gabinete) 

 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 

2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 

3. Pintura geral 

4. Revisão complementar e regularização das 

vedações 

5. Trocar / revisar fechaduras e fechos  

6. Trocar vidros quebrados 
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PV 3 

0,775 X 1,30 
(gabinete) 

 
2 unidades 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 
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QUARTO PAVIMENTO  
PLANTA BAIXA SALA APOIO -  

PV 4 e PV 5 
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PV 4 

0,445 X 0,94 
(sala de apoio) 

 
3 unidades 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 

PV 5 
2,74 X 0,99 

(sala de apoio) 

 

1. Lixamento das esquadrias (interno e externo) 
2. Limpeza geral das esquadrias (interno e 
externo) 
3. Pintura geral 
4. Revisão complementar e regularização das 
vedações 
5. Trocar vidros quebrados 
6. Revisão de sistemas de fechamento 
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Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-6BP51G
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